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MŠ STŘELICE
Obec Střelice u Brna
Náměstí Svobody 111/1, Střelice u Brna 664 47 PRO-19-456

20.04.2020Střelice u Brna
p.č.1991/1 k.ú. Střelice u Brna

DPS

03

VZDUHOCTECHNIKA | DPS

PŮDORYS 1NP

LEGENDA MÍSTNOSTÍ
Číslo Název Plocha Objem Výměna

vzduchu
Přiváděný
vzduch

Odváděný
vzduch

1.01 ŠATNA II 16 m² 41 m³ 7.3 300 m³/h 0 m³/h
1.02 DENNÍ MÍSTNOST II 110 m² 334 m³ 2 660 m³/h 0 m³/h
1.03 UMÍVÁRNA I 15 m² 37 m³ 14.1 0 m³/h 530 m³/h
1.04 KABINET 5 m² 13 m³ 3.8 50 m³/h 0 m³/h
1.05 SKLAD 10 m² 25 m³ 2 0 m³/h 50 m³/h
1.06 CHODBA III 3 m² 8 m³ 0 0 m³/h 0 m³/h
1.07 CHODBA IV 3 m² 7 m³ 0 0 m³/h 0 m³/h
1.08 TECHNICKÁ MÍSTNOST 4 m² 11 m³ 4.5 0 m³/h 50 m³/h
1.09 WC PERSONÁL 1 m² 3 m³ 26 0 m³/h 80 m³/h
1.10 ZÁDVEŘÍ 3 m² 8 m³ 6.6 0 m³/h 50 m³/h
1.11 PŘÍPRAVA JÍDEL 8 m² 19 m³ 15.8 50 m³/h 300 m³/h

Celkový součet:: 11 179 m² 506 m³ 1060 m³/h 1060 m³/h
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